
Stationierung [m]

167.00 m ü. NN
Überhöhung = 1.0
M = 1:100
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Flurstück 180Flurstück 114Flurstück 189 Flurstück 112

OK Schutzziel 176,05

HQ100 Klima = 175,55

Wsp Kocher 04/2019
170,12

2%176,05

1,50

1 : 21 : 2

best. Wirtschaftsweg
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5 cm Überhöhung
Einbau Oberboden

ca. 9,25
Hochwasserschutzdamm

ca
. 1
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Schnitt 5

[m ü. NN]

[m ü. NN]Höhe -Urzustand 2019-04

Höhe OK gepl. HWS Maßnahme

32
.0

0
17

3.
43

34
.0

0
17

3.
49

36
.0

0
17

3.
55

38
.0

0
17

3.
60

38
.0

5
17

3.
61

DN 500 B  28.1 ‰  - 90.27 -
171,18

Schieberschacht
und mobile Pumpen
Tiefpunktentwässerung

SCHNITT 5

Rückbau best. Deichanlage

Gitterrost-
abdeckung

druckwasserdichte
Abdeckung
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